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Tilaaja Maksaja 

9014643-2   
Nurmijärven vesi Nurmijärven kunta 

Ostolaskujen käsittely 
  
  
PL 37 PL 323 
01901 NURMIJÄRVI 28601 PORI 
 
 
Näytetiedot Näyte Vesinäyte  
 Näyte otettu 14.02.2023 Kellonaika 10.00 
 Vastaanotettu 14.02.2023 Kellonaika 14.50 
 Tutkimus alkoi 14.02.2023 Näytteenoton syy Jatkuva valvonta 
 Ottopiste Kettusuontie 14 (v4) Hirsitalo 
 Näytteenottaja Ojanen Jesse 
   
 
4188-1: Lämpötila 1min juoksutuksen jälkeen 4,6 'C 
 

Analyysi  Menetelmä 4188-1 

Vesinäyte 
Leppälammen VOK 
Kettusuontie 14 (v4) 
Hirsitalo 

Yksikkö MU 
% 

Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C * SFS-EN ISO 6222:1999 2 pmy/ml   
Kolimuotoiset bakteerit * SFS-EN ISO 

9308-2:2014 
0 mpn/ 100 ml   

Escherichia coli * SFS-EN ISO 
9308-2:2014 

0 mpn/ 100 ml   

Suolistoperäiset enterokokit * SFS-EN ISO 
7899-2:2000 

0 pmy/ 100 ml   

Väriluku * SFS-EN ISO 7887:2012 
menetelmä C 

< 2 mg Pt/l  10 

Sameus * SFS-EN ISO 
7027-1:2016 

0,19 FNU  15 

pH * SFS 3021 1979 8,3   3 
Sähkönjohtavuus 25 C * SFS-EN 27888:1994 109 µS/cm  5 
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, 
TOC 

* SFS-EN 1484:1997 < 0,5 mg/l  25 

Mangaani, Mn * SFS-EN ISO 11885:2009 < 3 µg/l  20 
Rauta, Fe * SFS-EN ISO 11885:2009 < 15 µg/l  20 
Haju  SFS-EN 1622:2006, 

Annex C 
ei sivuhajua    

Maku  SFS-EN 1622:2006, 
Annex C 

ei sivumakua    

MU % = mittausepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä 
pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepävarmuudesta on saatavilla laboratoriosta. * = Akkreditoitu 
menetelmä 

 
Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti 
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